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Geachte leden,

In de rondvraag van de vergadering van de commissie Bestuur van 28 maart 2013
heeft de heer Schouten van Sociaal Lokaal vragen gesteld over de heteluchtkachels
in de Publiekshal. Het personeel klaagt over de stevige kou. De kleine warmtesluis
veroorzaakt volgens het personeel bij winterstand veel irritatie bij bezoekers zodat
er veel kou naar binnen komt. De heer Schouten heeft gevraagd of er is nagedacht
over de aanleg van een draaideur als alternatief.

Ik informeer u in deze brief over wat we sinds de opening van de Raakspoort
hebben gedaan en hoe wij proberen tot een goede definitieve oplossing te komen.

In de winter van 2011/2012 werd geconstateerd dat het warmtegordijn in de
Publiekshal niet naar behoren werkte. In eerste instantie is geprobeerd dit te
verhelpen. De afdeling Dienstverlening wilde de schuifdeuren niet op de
winterstand laten plaatsen omdat men bang was voor veel irritatie bij de bezoekers.
Als noodmaatregel zijn toen twee heteluchtkachels geplaatst.

Ook de personeelsentree was veel te koud. De oplossing van de deuren op
winterstand plaatsen heeft daar enigszins geholpen.

Tegelijkertijd is gewerkt aan een definitieve oplossing voor de personeelsentree en
de Publiekshal. De installateur gaf aan dat plaatsing van radiatoren en een extra HR
ketel de goede oplossing was. Er is vervolgens een aparte HR ketel geplaatst, die de
nieuw geplaatste radiatoren in de personeelsentree verwarmt en de temperatuur van
het warmtegordijn omhoog brengt. Of dit ook zo werkt kon natuurlijk pas echt
uitgeprobeerd worden als het winter is.
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Deze winter is gebleken dat de personeelsentree goed verwarmd werd, maar dat het
- warmtegordijn niet voldoende warmte gaf om de kou uit de Publiekshal te houden.
Uiteindelijk zijn de schuifdeuren op de winterstand gezet, wat een klein beetje
hielp. Om het enigszins op temperatuur te krijgen in de hal bleek inzet van de
heteluchtkachels toch nodig te zijn. Geconcludeerd kan worden dat de
personeelsentree goed verwarmd wordt, maar dat er voor de schuifdeuren in de
Publiekshal een andere oplossing moet komen.
Inmiddels is een kostenraming voor het plaatsen van een draaideur in de
Publiekshal naar de afdeling Vastgoed doorgestuurd. In 2012 was de kostenraming

ca. € 85.000,=

De afdeling Vastgoed gaat zich er nu verder over buigen. De bedoeling is dat er

voor de winter 2013/2014 een goede definitieve oplossing voor de Publiekshal is. -
Hoogachtend,
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Drs. C. Mooij




