RENVOOI ALGEMEEN

CONSTRUCTIE:
vlgs. opgave constructie- en adviesbureau PIETERS bouwtechniek

INSTALLATIES:
installaties vigs. ontwerp adviesbureau HX

BOUWBESLUIT:
toetsing op doorstroomcapaciteit e.d. door moBius consult

ISOLATIE:
U-waarde nieuw te plaatsen glas en paneelvullingen 0,7 W/m2.K

ENERGIEPRESTATIE:
n.v.t. (geldt alleen bij nieuwbouw)

BRANDWERENDHEID:
toets brandveiligheidsvoorzieningen door moBius consult

GELUIDWERENDHEID:
n.v.t. (geldt alleen bij nieuwbouw)

GEBRUIKSFUNCTIE
het gehele gebouw heeft een onderwijsfunctie of bijeenkomstfunctie (aula)

HOEVEELHEDEN

persoonsbenadering max. 537 personen op enig moment in het gebouw
totaal BVO : 3260m?

totaal GO : 2279m?

BRANDVEILIGHEID

de brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in
de NEN 2535. Betreffende noodverlichting en vluchtwegaanduidingen
dient te worden voldaan aan de eisen zoals gesteld in de NEN-EN 1838
en NEN-EN-ISO 7010
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mag niet over brandscheiding heen blussen
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draairichting gewijzigd
van bestaande deur
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2% VERDIEPING

bezetting
peilhoogte

BVO
GO

voor schaalaanduiding, zie: STEMPEL

: 86 personen

: 8000 +P
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PLATTEGRONDEN
nieuwe situatie

2% verdieping

RENVOOI

| ] bestaande constructie

Z Z Z Z bestaand metselwerk aanhelen

lichte scheidingswand 150mm metal-stud, te voldoen
T aan rapportage akoestiek en brandveiligheid van

bouwfysisch adviseur

lichte scheidingswand 70-100mm metal-stud

gelisoleerde voorzetwand in bestaand gebouw

Re min. 3,5m?.K/W

=/ @"/&"™ lichtpunt / positie noodverlichting / auto. brandmelder

hoofd entree / brandweer ingang

EEEEE wand 30 min. WBDBO

‘ B39 zelfsluitende deur 30 min. WBDBO
——— zelfsluitende deur

‘ hemelwaterafvoer HWA (bestaand gebouw);
hwa plat dak nieuwbouw v.v. pluvia-systeem

‘ —3 meterkast MK
kruipruimteluik

‘ E\S opstelplaats kooktoestel

j— | radiator

deur, van binnenuit zonder sleutel te openen
deur voorzien van panieksluiting / kleefmagneten

brandslanghaspel(s); bestaande behouden
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GO
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| ] bestaande constructie

Z Z Z Z bestaand metselwerk aanhelen

lichte scheidingswand 150mm metal-stud, te voldoen
T aan rapportage akoestiek en brandveiligheid van
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